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NAZWA
POWIERZCHNIA
POMIESZCZENIA
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RODZAJ

POSADZKI

001. Komunikacja 56,51 PŁYTKI GRESOWE

002. 11,06

003. 8,58

004. 8,66 PŁYTKI GRESOWE

005. 31,12Pom. usługowe

006. 18,40

007. 18,72

008. 29,16

009. 28,06

010. 51,84

011. 56,98

Komunikacja

012. PŁYTKI GRESOWE

RAZEM 322,59

PŁYTKI GRESOWE

PŁYTKI GRESOWE

PŁYTKI GRESOWE

PŁYTKI GRESOWE

PŁYTKI GRESOWE
PŁYTKI GRESOWE

PŁYTKI GRESOWE
KLATKA SCHODOWA
ISTNIEJĄCA

Łazienka męska
Łazienka dams.

/niepełnosp.
Łazienka

niepełnosp.

Pom. usługowe

Gabinety lekarskie

Gabinety lekarskie

Fizjoterapia

Fizjoterapia

17,05

PŁYTKI GRESOWE

PŁYTKI GRESOWE

013. PŁYTKI GRESOWEPOMIESZCZENIE
TECHNICZNE

4,84

KONDYGNACJA +1_ RZUT 2 PIĘTRA

Dla budynku wymagana jest co najmniej klasa "B" odporności pożarowej
Strop nad II piętrem - okładzina REI 60

WYSOKOŚĆ
POMIESZCZENIA

 [ m ]

HYDRANT WEWNETRZNY DN25 Z WĘŻEM PÓŁSZTYWNYM

LEGENDA:

SZ1 ŚCIANA ZEW. KONSTRUKCYJNA

Tynk silikonowy
20 cm Styropian
           Istniejąca ściana

Sw1 ŚCIANA WEW. KONSTRUKCYJNA

 O KLASIE ODPRONOŚCI P.POŻ REI 60

PR
ZE

G
R

O
D

Y 
PI

O
N

O
W

E:

Sw2 ŚCIANA WEW. DZIAŁOWA

1,5cm Tynk cem. - wap.
Pustak ceramiczny

1,5cm Tynk cem. - wap.

1,5cm

11,5cm

SZ2 ŚCIANA ZEW. KONSTRUKCYJNA

O KLASIE ODPRONOŚCI P.POŻ REI 120

Tynk silikonowy
20 cm Wełna mineralna
           Istniejąca ściana

1,5cm

          Istniejąca ściana

Sw3 ISTENIJĄCA
ŚCIANA WEW. KONSTRUKCYJNA
TYNKOWANA

 Istniejąca ściana

Sw4 PROJEKTOWANA
ŚCIANA WEW. KONSTRUKCYJNA
TYNKOWANA
O KLASIE ODPRONOŚCI P.POŻ REI 60

1,5cm Tynk cem. - wap.

1,5cm Tynk cem. - wap.
25 cm Pustak cermiczny

Sw5 PROJEKTOWANA
ŚCIANA WEW.
TYNKOWANA
O KLASIE ODPRONOŚCI P.POŻ EI 30

1,5cm Tynk cem. - wap.

1,5cm Tynk cem. - wap.

11,5cm Ściana działowa - podkonst.
            g-k/  wypełnienie wełna minerana

SZ3 ŚCIANA ZEW. KONSTRUKCYJNA

O KLASIE ODPRONOŚCI P.POŻ REI 60

Tynk silikonowy
20 cm Wełna mineralna
           Istniejąca ściana

1,5cm

Sw5a PROJEKTOWANA
ŚCIANA WEW.
TYNKOWANA
O KLASIE ODPRONOŚCI P.POŻ EI 30

1,5cm Tynk cem. - wap.

1,5cm Tynk cem. - wap.
 Istniejca ściana

RZUT I I  PIĘTRA
SKALA 1:100

Uwaga ! Projektowana klatka schodowa będzie
 użytkowana przez
WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW BUDYNKU
 (tj. żłobek, pomieszczenia usługowe,
gabinety lekarskie oraz fizjoterapia).

ŚCIANA DO WYBURZENIA

LEGENDA:
WYBURZENIA, ZAMUROWANIA ŚCIAN

ŚCIANA DO ZAMUROWANIA

UWAGA! Jeżeli na ścianach będą wieszane
 przedmioty o wadze większej niż 30 kg,
zaleca się -  zastosować płyty gipsowo-włóknowe

3,13

3,13

3,15

3,15

3,15

3,13

3,13

3,13

3,13

3,13

LEGENDA:
Oznaczenia ścian p.poż

ŚCIANA O KLASIE ODPRONOŚCI P.POŻ REI 120

ŚCIANA O KLASIE ODPRONOŚCI P.POŻ REI 60

ŚCIANA O KLASIE ODPRONOŚCI P.POŻ EI 30

UWAGA!
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!

Sw6 ŚCIANA SYSTMOWA LTT

3,13

3,13

2,0cm Płyta g-k

2,0cm Płyta g-k

2,0cm Płyta g-k

2,0cm Płyta g-k

2,0cm Płyta g-k

2,0cm Płyta g-k

2,0cm Płyta g-k
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