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DECYZJA

Dzialajgc na podstawie:

— art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Pafistwowej Inspekcji SamtameJ
(tj. Dz.U.2024.416)

—~ art, 104 kodeksu postgpowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2024.572)

— art. 12 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg
i zbiorowym odprowadzaniu sciekow (t.j. Dz.U.2024.757)

- §2lust. 1 pktl §22 ust. 1, 213rozporzqdzemaM1mstraZdromazdma7grudma2017
I W spravvle Jakoécl wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294)

po zapoznaniu sie ze sprawozdaniami z badaf/pomiaréw Nr L/0/01/2024/1379/FM/1,

Nr L/0/01/2024/1379/FM/2 z dnia 16 kwietnia 2024 r.; Nr 1/0/01/2024/1379/FM/3 z dnia

22 kwietnia 2024 r; Nr  1/0/07/2024/43/FM/1, Nr  L/0/07/2024/43/FM/2,

Nr L/0/07/2024/43/FM/3 z dnia 23 lipca 2024 r.; Nr L/0/08/2024/235/F/1 z dnia 22 sierpnia

2024 r.; Nr 91/S/PHK/2024 zdnia 11 paZdziernika 2024 r.; Nr 24/N/PHK/2024 z dnia

21 listopada 2024 r.; NrL1/0/01/2024/1381/FM/1, Nr L/0/01/2024/1381/FM/2 z dnia

12 wrzeénia 2024 r.; Nr L/0/01/2024/1381/FM/3 z dnia 13 wrzesnia 2024 r.; Nr 22/10/2024,

Nr 23/10/2024, Nr 24/10/2024 z dnia 1 listopada 2024 r. dotyczacymi wodociagu sieciowego

Tuszyma

Painistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu
stwierdza
przydatnodé wody do spoZycia.

UZASADNIENIE

W dniach 18 listopada 2024 r. pobrano w ramach nadzoru sanitarnego nad jakoscia
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, ze stalych punkitéw monitoringowych
zlokalizowanych w SUW Tuszyma; Samorzgdowe Przedszkole w Rzemieniu 261 prébki
wody do badan laboratoryjnych.

Ponadto w dniach 10 kw1etma, 15 lipca, 20 sierpnia, 8 i 29 paZdziernika oraz
9 wrzeénia 2024 r. pobrano w ramach kontroli wewng¢trznej nad jakodcig wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi, ze stalych punktéw monitoringowych zlokalizowanych w SUW
Tuszyma; Szkola Podstawowa Dobrynin 217; Samorzadowe Przedszkole w Rzemieniu 261,
Piekarnia Kietkowianka 288; Hydrofornia Przeclaw, ul. Wenecka 14; Zespét Szkolno-
Przedszkolny w Tuszymie, Tuszyma 482; Szkola Podstawowej w Laczkach Brzeskich 136
pobrano prébki wody do badati laboratoryjnych.

Badana woda w zakresie monitoringu parametréw grupy A i dodatkowych
parametréw (Zzelazo, Enterokoki kalowe) ww/w punkach poboru prébek wody oraz
monitoringu wybranych parametréw grupy B w punkcie monitoringowym- Samorzadowe
Przedszkole w Rzemieniu 261, Szkola Podstawowej w Lgczkach Brzeskich 136 odpowiada
wymaganiom okre§lonym w rozporzadzenin Ministra Zdrowia zdnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludz.

W zakresie wymagan mikrobiologicznych wykonane byly oznaczenia wymienione
w zalgcznikach nr 1A tab. 1 i 1C tab. 1, natomiast w zakresie wskaZnikéw fizyko-
chemicznych i organoleptycznych wykonano oznaczenia wynikajgce z zalgeznikéw nr 1B, 1C

tab. 2 i 1D obowigzujacego rozporzadzenia.
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Biorgc pod uwage wszystkie wyniki badai wody przemmaczonej do spozycia,
wykonane po wydaniu decyzji o przydatnosci wody w dniu 20 marca 2024 r., dostarczanej
mieszkaficom miasta i gminy Przeclaw oraz mieszkaficom ul. Grabiowej 1 ul. Kolejowej
miasta Mielca, stwierdzono jednokrotne przekroczenie parametru zelaza i metnosci w probee
wody pobranej u odbiorcéw. Po przeprowadzonych dziataniach naprawczych i ponownych
badaniach wody odpowiadala ona warunkom rozporzadzenia.

Wplyw przekroczonych parametréw na zdrowie konsumentéw w oparciu
0 ,Wytyczne dotyczace jakosci wody do picia” wydane przez Swiatows Organizacje
Zdrowia: Zelazo jest jednym z najpowszechniej spotykanych metali w skorupie ziemskiej.
Metal ten w wodzie moze pochodzié z gruntu, ze $ciekéw przemystowych, jak tez z korozji
rur i zbiornikéw. Jego zawarto$¢ w wodzie sprzyja réwniez wzrostowi bakterii zelazowych,
ktére czerpig energie z jego utleniania, przyczyniajgc si¢ do powstawania mazistych osadéw
na wewngtrznej powierzchni przewodéw wodociggowych. Nadmiar zwigzkéw Zelaza moze
wywolywaé wzrost metnosei 1 barwy wody. Dla Zelaza nie proponuje si¢ zalecanej wartosci
opartej na kryterium bezpieczefistwa dla zdrowia, gdyz w stezeniu w jakim wystgpuje
w wodzie do picia nie stanowi zagrozenia dla zdrowia. Jest to pierwiastek niezbgdny w diecie
czlowieka jako skladnik krwiotwérczy, a jego zapotrzebowanie jest zalezne od wieku, plci,
stanu fizjologicznego oraz jego przyswajalnosci i waha si¢ w przedziale od 10 do 50 pg
dziennie. Zgodnie z obecnie obowiazujacymi przepisami warto§¢ Zelaza w wodzie nie
powinna przekraczaé 200 pg/l. Metno§é wody jest wywolana zawieszonymi w niej
czasteczkami stetymi lub koloidami utrudniajgcymi przenikanie Swiafla. Moze byé
spowodowana obecnoscia zaréwno substancji organicznych jak i nieorganicznych. Zawiesiny
te moga w sposéb istotny ograniczaé skutecznos$é dezynfekcji, zapewniajgc ochrong
mikroorganizmom. Widoczne zmetnienie wody moze mieé takre negatywny wplyw na jej
akceptowalnoéé przez konsumentéw. Istniejg doniesienia wskazujace na wzrastajgce ryzyko
infekcji zotadkowo-jelitowych, majgcych zwigzek z wysokg metnoscig wody do picia lub jej
pojawieniem si¢ podczas dystrybucji. Jest to mozliwe poniewaz metnogé jest jednym ze
skladnikéw potencjelnego zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody. Zgodnie z obecnie
obowigzujacymi przepisami wskaznik metnodei w wodzie nie powinien przekraczaé 1 NTU.

Analizujgc wszystkie wyniki badath wody przeznaczonej do spozycia, dostarczanej
przez wodocigg sieciowy Tuszyma, Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu
stwierdza, Zze mieszkaficy miasta i gminy Przeclaw oraz ul. Grabiowej
i ul. Kolejowej miasta Mielca korzystajacy z wody dostarczanej przez wodocigg sieciowy
Tuszyma wykonane w 2024 roku spozywali wod¢ dobrej jakodci, oceniong jako przydatna
do spozycia przez ludzi, tzn: zdatng do uzycia, wolng od mikroorganizméw
chorobotwérczych i pasozytow w liczbie stanowigcej potencjalne zagrozenie dla zdrowia
ludzkiego, wszelkich substancji w stgzeniach stanowiacych potencjalne zagrozenie dla
zdrowia ludzkiego oraz nie wykazujaca agresywnych wiasciwosci korozyjnych 1 spelniajacy
wymagania mikrobiologiczne okre§lone w czgSci A zalgcznika nr 1 do rozporzadzenia
i chemiczne okreslone w czgéci B zalgcznika nr 1 do rozporzagdzenia. Woda przeznaczona do
spozycia przez ludzi nie stanowi ryzyka dla zdrowia ludzi.

Burmistrz Miasta i Gminy Przeclaw oraz. Prezydent Miasta Mielca jest
zobowigzany do poinformowania mieszkancéw o dobrej jakosci wody dostarczanej
przez wodocigg sieciowy Tuszyma.

Na podstawie art. 4 ust 1. pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Panstwowej
Inspekcji Sanitarnej- do zakresu dzialania Pafistwowe] Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie
biezagcego nadzorn sanitarnego nalezy kontrola przestrzegania przepiséw okreslajacych
wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczegdlnosci dotyczacych: higieny $rodowiska,
a zwlaszcza wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Ponadto zgodnie z art. 36 ust.
2 w/w ustawy- za badania laboratoryjne i inne czynno$ci wykonywane w zwigzku ze
sprawowaniem biezgcego nadzoru sanitarnego przez organy Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
nie pobiera sie oplat od os6b oraz jednostek organizacyjnych obowigzanych do przestrzegania
wymagan higienicznych i zdrowotnych, jezeli w wyniku badaf nie stwierdzono naruszenia
tych wymagan.

W my$l art. 104 kodeksu postepowania administracyjnego- organ administracji
publicznej zalatwia sprawe przez wydanie decyzji, chyba Ze przepisy kodeksu stanowig
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inaczej. Decyzje rozstrzygajs sprawe co do jej istoty w calodci lub w czesci albo w inny
sposdb koriczg sprawe w danej instancii.

Za$ art. 12 ust. 1i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 1. o zbiorowym zaopatrzeniu
wwode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw okre§la- nadzér nad jakodcig wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi sprawujg organy Pafistwowej Inspekcji Sanitarnej.
W6it (burmistrz, prezydent miasta) jest obowigzany do informowania mieszkafic6w o jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakosci wody przezmaczonej do spoZycia przez ludzi- wlasciwy pafistwowy
inspektor sanitamy na podstawie sprawozdania, w tym sprawozdan z wiasnych badan jakosci
wody, sprawozdah przekazywanych przez podmioty, z wykonania badah jakosci wody
realizowanych wedlug ustalonego dla tych podmiotéw harmonogramu oraz sprawozdat
przekazywanych przez podmioty wykonujgce badania jakosci wody w laboratoriach,
wykonanych w punkcie zgodnosci stwierdza: przydatno$¢ wody do spozycia W przypadku,
gdy woda spelnia wymagania okreslone w zalgcznikach nr 1 i 4 do rozporzadzenia oraz
parametry ustalone w oparciu o wyniki oceny ryzyka oraz oceng bezpieczenistwa zdrowotnego
konsument6w, jako niezbedne dla danej strefy zaopatrzemia do celéw ochrony zdrowia
ludzkiego lub do celéw zapewnienia jakodci produkeji, dystrybuci i kontroli jakos$ci wody.

Natomiast § 22 ust. 1, 2 i 3 w/w rozporzadzenia méwi: Wilasciwy pafistwowy
powiatowy lub pafistwowy graniczny inspektor sanitarny wydaje okresowe oceny jakos$ci
wody. Oceny, zawieraja informacje dotyczace spenienia na nadzorowanym obszarze
wymagah okreslonych w zatgeznikach nr 1 i 4 do rozporzgdzenia oraz parametréw ustalonych
w oparciu o wyniki oceny ryzyka oraz ocen¢ bezpieczefistwa zdrowotnego konsumentéw,
jako niezbednych dla danej strefy zaopatrzenia do celéw ochrony zdrowia ludzkiego lub do
celéw zapewnienia jakosci produkeji, dystrybucji ikontroli jakosci wody w okresie, dla
ktérego opracowywana jest ocena.

Oceny, o ktérych mowa, sluza do przekazania wiaSciwemu wéjtowi
(burmistrzowi, prezydentowi miasta) informacji koniecznych do podjecia dzialah
majgcych na celu zaopatrzenie konsumentéw w wodg o wladciwej jakoSci.

Biorac powyzsze pod uwage Pahstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu
orzeka jak w sentencii.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stronie shizy prawo wniesienia odwolania do Podkarpackiego
Pafistwowego Wojewédzkiego Inspektora Sanitarnego, ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszéw
za pofrednictwem Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu,
ul. Sklodowskiej-Curie 8 w terminie 14 dni od daty dorgczenia niniejsze] decyzji. W trakcie
biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracii publicznej, ktéry wydat decyzjg. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez
ostatnia ze stron postepowaiiaYdétyzia staje si¢ ostateczna i prawomocna.
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Otrzymujg:

1. Zakiad Gospodarki Komunalnej w Przectawiu Sp. z 0.0., ul. Przemysiowa 10

Zooavjvaiadomoiciz

Burmistrz Miasta i Gminy Przectaw, ul. Kilifiskiego 7
" Prezydent Miasta Mielca, ul. Zeromskiego 26
3. WSSE Rzeszéw, 35-959 Rzesz6w, ul. Wierzbowa 16

Sporzgdeil: K., e-mail: pase.mielec@mnepid gov.pl






